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Уважаемый !

Рассмотрев Ваше обращение, поступившее в Главное управление 14.03.2025
№ ГИ-176-850,  о  проведении проверок огнетушителей  сообщаем,  что согласно
п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных
постановлением  Правительства  РФ  от  16.09.2020  N  1479,  (далее  –  ППР  РФ)
руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами
пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно  разделу XIX настоящих
Правил  и  приложениям  N  1 и  2,  а  также  обеспечивает  соблюдение  сроков
их  перезарядки,  освидетельствования  и  своевременной  замены,  указанных
в  паспорте  огнетушителя.  Учет  наличия,  периодичности  осмотра  и  сроков
перезарядки  огнетушителей  ведется  в  журнале  эксплуатации  систем
противопожарной защиты.

В соответствии с п. 17 (1) ППР РФ руководитель организации обеспечивает
ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной
защиты. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты
определяется руководителем объекта защиты.

Нормы и правила размещения, эксплуатации, технического обслуживания
и  ремонта  огнетушителей,  а  также  методы  испытаний  огнетушителей
на  работоспособность  определены  требованиями  «ГОСТ  Р  59641-2021.
Национальный  стандарт  Российской  Федерации.  Средства  противопожарной
защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство
по  размещению,  техническому  обслуживанию  и  ремонту.  Методы  испытаний
на работоспособность».

Согласно  п.  5.1.1  ГОСТ  Р  59641-2021  огнетушители,  размещенные
на  объекте,  должны  подвергаться  техническому  обслуживанию,  которое
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обеспечивает  поддержание  огнетушителей  в  постоянной  готовности
к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителей в течение всего
срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает ежегодную проверку,
испытания и перезарядку огнетушителей.

Техническое  обслуживание  огнетушителей  должно  осуществляться
юридическими  лицами  или  индивидуальными  предпринимателями,  имеющими
специальное  разрешение  на  проведение  данного  вида  работ  в  соответствии  с
действующим законодательством.

В  соответствии  с  п.  5.1.14  О  проведенном  техническом  обслуживании
производится запись в Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты
объекта.  Форма  записи  приведена  в  приложении  А.  Допускается  ведение
журналов в  электронном виде.  Записи,  связанные  с  проведением технического
обслуживания  и  ремонта,  должны  заверяться  квалифицированной  электронной
подписью  с  обеих  сторон.  Допускается  использование  усиленной
неквалифицированной электронной подписи при условии, что такая возможность
определена в договоре на техническое обслуживание.

С уважением,

Заместитель начальника Главного 
управления – начальник управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы

                  Д.А. Одегов
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